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DESCRIÇÃO

TETO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

PORTAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

LEGENDA

drywall (guia 70mm + 1 placa 12,5mm em cada face +

isolamento com lã mineral)

F1

F2

Granito cinza andorinha acabamento polido

Piso próprio para área cirúrgica (piso vinílico em manta)

W1 Pintura acrílica branco gelo

W2 Pintura epóxi branco gelo

R1
Forro em gesso acartonado com tinta pva branco neve

R2 Forro em gesso acartonado com tinta epóxi branco gelo

P1
Porta dupla de abrir com visor - 1,50x2,10m

P2

P3

P4

Porta dupla de abrir com visor - 1,20x2,10m

Porta de abrir com visor - 0,90x2,10m

Porta de abrir - 0,80x2,10m

Obs.1: a área total de intervenção no pavimento é de 149,98m².

Obs.2: todas as torneiras devem possuir pedal acionador.

drywall (guia dupla 70mm + 1 placa 12,5mm em cada

face + isolamento com lã mineral)
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